
Instytut Pamięci Narodowej

Warszawa, ul. Kłobucka 21 – budynek C 

Obiekt:

Adres:

Treść rysunku:

Projektant:

Skala:

Data 

wykonania:
20.06.2015 r.

Przekrój toru magistral i zasilania 

kontrolerów KD

Rys. nr 5 

Tor magistral danych 2 * UTP5e Tor linii zasilania 2 * YDY3x2,5mm2

RURA INSTALACYJNA 

PCV fi22

3
0

35 50

Kostka łączeniowa rozgałęzienia 

zasilania kontrolerów 230VAC  

PUSZKA INSTALACYJNA

->Do kontrolera KD


